Angaben nach der
BauvorlVO z.B.

Nutzung aller Rdume

angeben (§ 11 Abs.2 Nr.1

BauVorlVO)

Angaben zum Nachweis

des Brandschutzes in den

Bauvorlagen darstellen

(§ 15 Abs.1 BauVorlVO).

Ein gesondertes

Brandschutzkonzept nach
§ 15 Abs.3 BauVorlVO ist

in der Regel nur bei

komplexen Sonderbauten

erforderlich.

Abweichungsantrag mit
Begrindung von

Abfallbehalterraum, der
nicht unmittelbar vom
Freien entleert werden
kann

(§ 9 Abs.2 BauVorlVO)

§ 43 Abs.3 HBauO fiir den

Jedes Kellergeschoss
ohne Fenster muss

Rauchableitung zu

HBauO) -fehlt hier-

mindestens eine Offnung
ins Freie haben, um eine

ermdglichen (§ 35 Abs.3
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Wand: feuerbestandig
Wand: Bauart Brandwand

Treppenraum

Haustechnikraum

Schachtabschottung in Deckenebene

Tur: feuerhemm., selbstschliel3., dicht

Zustandige Behorde
BSU Behorde fur Stadtentwicklung und Wohnen

Neuenfelder StraBe 19, 21109 Hamburg
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